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烟气海水脱硫工程中的防腐蚀技术
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摘 要: 以厦门嵩屿电厂 4 300MW 燃煤机组烟气海水脱硫系统的防腐蚀工程为例,探讨脱硫系统中防止海水与
酸性烟气腐蚀的设备选材与防腐蚀工艺技术。
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Abstract: Taking the f lue gas sea w ater de- sulfurization ( FGD) project of Songyu Pow er Plant w ith 4 300MW
coal fired units as an example, the ant-i cor rosion techno log y for flue gas sea-w ater de- sulfurization system and the
char acter s of the technolog y w ere intr oduced.

















燃煤烟气中的酸性 SO 2 , 吸收塔的底部设有一个预
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系统 设备(部位) 温度, SO 2, m g/ Nm





原烟气烟道 130 1500 - 未结露的酸性烟气
净烟气烟道( GGH 前) 40 150 - 可结露的微酸性环境
净烟气烟道( GGH 后) 70 150 - 微酸性环境
旁路烟道(挡板前) 130 1500 - 未结露的酸性烟气
旁路烟道(挡板后) 70 150 - 微酸性环境




吸收塔烟气入口处 80 1500 - 酸性烟气与海水飞沫的交汇区
吸收塔除雾区 30~ 40 150 - 携带少量液滴及 SO 2 的净烟气
吸收塔喷淋区 40~ 80 150~ 1500 3~ 8 酸性烟气与雾化海水交混区







凝汽器至曝气池海水管 10~ 32 - 7. 8~ 8. 2 海水
曝气池至吸收塔海水管 10~ 32 - 7. 8~ 8. 2 海水
吸收塔至曝气池海水管 30~ 40 - 3~ 4 海水、SO 2-3 、SO
2-
4 、H
+ 、O 2 介质交混区











106Nm 3 / h 左右, 原烟 气中 SO 2 的含 量约 为
1500mg/ Nm
3




产生 SO 2 的露点腐蚀。经吸收塔后, 烟气中绝大部







































钢,密封件材质为 DIN 2. 4605合金
钢, 各成分含量为: C 0. 02、Cr15、Ni60、Mo16、




板叶片材质选用 DIN 1. 4529(奥氏体不锈钢) , 门轴
材质 35
#







钢包 DIN 1. 4529, 密封件材
质为 DIN 2. 4605。








( 3) GGH GGH 是原烟气与净烟气之间实现
热量传递的设备,热量交换是通过安装在转子仓格
内的传热元件来实现的。GGH 的本体及配件采用
镍合金钢 C276防腐材质, 传热元件采用 CORTEN
钢搪瓷表面,具有良好的抗水分渗透、耐磨损、易清
理干净等优点。







( 5) 海水泵 海水泵均为单级双吸离心式水
泵, 叶轮和轴的材质为以钼为基础的奥氏体不锈钢
( 316L) ,泵壳内壁涂有美国 Belzona 公司生产的陶
瓷-不锈钢金属表面防腐涂层。
( 6) 曝气器 每台机组的曝气池设有 3 条曝气
流道,每条流道的底部安装了 26台曝气器,曝气风
管采用玻璃钢管, 曝气器的材质选用加强型 FRP。
















涂层 涂料名称 层数 颜色 涂料厚度, m
底漆 环氧煤沥青 1 红棕色 80
面漆 环氧煤沥青 1 黑色 80
玻璃布 无碱平纹玻璃布 1 - 200
面漆 环氧煤沥青 2 黑色 160
3. 2. 2 烟道、吸收塔内表面
玻璃鳞片树脂是指将一定片径( 0. 4~ 2. 4mm)











位置 衬里材料 厚度, mm 技术分析
烟
道
增压风机至 GGH 烟道 耐温喷涂型乙烯基酯玻璃鳞片 1. 2 耐酸、耐热,耐烟气中灰尘磨损及振动
GGH 至吸收塔烟道 耐温喷涂型乙烯基酯玻璃鳞片 1. 2 耐酸、耐热,耐烟气中灰尘磨损及振动
吸收塔至 GGH 烟道 喷涂型乙烯基酯玻璃鳞片 1. 2 耐酸、耐热
GGH 至净烟气挡板烟道 标准喷涂型乙烯基酯玻璃鳞片 1. 2 耐酸、耐热




吸收塔底板、壁板( 0~ 2. 0m ) 标准型树脂鳞片 2mm + 耐磨型树
脂鳞片 1. 5mm




原烟气进吸收塔入口处 耐温镘涂型乙烯基酯玻璃鳞片 2. 0 耐酸、耐热,温度变化及振动
吸收塔净烟气出口处 标准镘涂型乙烯基酯玻璃鳞片 2. 0 耐低温烟气湿腐蚀等
喷淋层以下壁板 标准镘涂型乙烯基酯玻璃鳞片 1. 8 耐酸性海水腐蚀等
喷淋层壁板 标准型树脂鳞片 2mm + 耐磨型树
脂鳞片 1. 5mm
3. 5 喷淋水的冲刷磨损较为严重,采取耐磨措施
喷淋层以上壁板 标准镘涂型乙烯基酯玻璃鳞片 1. 8 耐海水腐蚀、低温烟气湿腐蚀
喷淋层支撑 标准型树脂鳞片 2mm + 耐磨型树
脂鳞片 1. 5mm
3. 5 耐烟气与海水的共同腐蚀作用




3. 2. 3 涂料的施工技术
( 1) 对基体的要求 钢材基体表面应光洁平整,
存在的凹坑、孔洞要补焊和打磨,表面的棱边要圆滑




( 2) 施工要求 刷涂蘸漆不能太多, 以免挂流




喷涂要求喷距在 500~ 1000mm 范围内, 一次
性施工湿膜厚度不能超过 700 m, 否则易流坠。







个点的数值由 3个 6mm2 点的平均值构成。
电火花仪检测涂层针孔时, 测试电压根据涂层
厚度变化而变化, 可按 4000V/ mm 厚计算, 测试区
域为 100%的涂层。苯乙烯敏感性检测区域为 16~
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